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г. Екатеринбург

Склад, 
Производственный корпус

Ул. Дорожная, 37

Административный, 
научный корпус

Ул. Волгоградская, 194а

Учебный и лабораторный корпус
Ул. Зоологическая, 9

Компания ООО «Прософт-Системы»



Комплексный подход
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Smart Grid

• Smart Metering (учет электрической энергии)

• Мониторинг и управление сетью 
(диспетчеризация)

• Интеллектуальная система автоматического 
восстановления сети (FLIRS)



Городская распределительная сеть 6/10/20кВ
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ПС Загородная

250

21

ТП-83

ТП-84

400

21

ТП-85

400

21

ТП-86

250

21

ТП-87

400

ТП-88

400

21

21

РП-3

12

ТП-196

17

I СШ-10кВ

III СШ-10кВ

21

ТП-241

630

21

ТП-242

630

630

1 2

400

АСБ 3х95 L=0,34

АСБ 3х95 L=0,85

ААБЛУ 3х95 L=0,35ААБЛУ 3х95 L=0,35

АСБ 3х95 L=0,45
АСБ 3х95 L=0,37

А СБ  3х120
L=0,13

АСБ 3х95 L=1,06

А СБ  3х95
L=0,95

АСБ 3х95 L=0,40
АСБ 3х120 L=0,23

АСБ 3х95 L=0,75

АСБ 3х95 L=0,32
АСБ 3х95 L=0,36

АСБ 3х95 L=0,43

АСБ 3х95 L=0,40

АСБ 3х95 L=0,92
АСБ 3х95 L=0,48

АСБ 3х95 L=0,31
АСБ 3х95 L=0,35

АСБ 3х95 L=0,31
АСБ 3х95 L=0,75

АСБ 3х95 L=0,33

АСБ 3х95 L=0,26 АСБ 3х95 L=0,84
АСБ 3х95 L=0,46

АСБ 3х95 L=0,27
АСБ 3х120 L=0,28

АСБ 3х150 L=1,15

АСБ 3х120 L=0,13

АСБ 3х95 L=0,03 АСБ 3х95 L=0,06 ААБЛ 3х95 L=0,65 ААБЛ 3х95 L=0,66

ААБ 3х95 L=0,25

А АБ Л 3х95
L=0,32

ААБЛУ 3х95
L=0,70

ААБЛУ  3х95
L=0,60

А АБ ЛУ 3х95
L=0,25

ААБЛУ 3х120 L=0,41

АСБ 3х95 L=0,46
АСБ 3х95 L=0,40

АСБ 3х95 L=0,22
АСБ 3х95 L=0,23

А СБ 3х95
L=0,45

А СБ 3х95
L=0,30

АСБ 3х95 L=0,30

АСБ 3х95 L=0,42

АСБ 3х95 L=0,26 АСБ 3х95 L=0,66
АСБ 3х95 L=0,50

АСБ 3х95 L=0,40
ААШВ 3х120 L=0,25

АСБ 3х95 L=1,60
АСБ 3х120 L=0,40

АСБ 3х95 L=0,39
АСБ 3х95 L=0,30

ААШВ 3х95 L=0,80
ААШВ 3х95 L=0,56

ААШВ 3х95 L=0,43

ААШВ 3х95
L=0,30

АСБ 3х95 L=1,62
АСБ 3х95 L=0,46

АСБ 3х95 L=0,50

АСБ 3х95
L=0,70

АСБ 3х95 L=0,55
АСБ 3х95 L=0,55

ААШВ 3х95
L=0,25

ААШВ 3х95
L=0,39

ААШВ 3х95 L=0,50

АСБ 3х95 L=0,34
АСБ 3х120 L=0,32

ААБЛУ 3х95 L=0,57

АСБ  3х95
L=0,35

АСБ 3х95 L=0,50
СБ 3х70 L=0,42ААШВ 3х95 L=0,31

АСБ 3х95 L=0,46

АСБ  3х95
L=0,49

ААШВ 3х95 L=0,60
ААБ 3х95 L=0,90

ААБ 3х95
L=0,35

АСБ 3х95 L=0,50
АСБ 3х95 L=0,47

ААШВ 3х95 L=0,31

АСБ 3х120 L=0,71 ААШВ 3х95 L=0,52 ААШВ 3х95 L=0,32

ААБЛ 3х95 L=0,15

ААБЛ 3х95 L=0,15

ААШВ 3х95 L=0,32

ААБ 3х95
L=0,36

ААШВ 3х95 L=1,60

ААШВ 3х95 L=0,50

ААШВ 3х95 L=0,52 ААШВ 3х95 L=0,76

ААШВ 3х95
L=0,31

ААШВ 3х95 L=1,10

АПвПу 1х500
/70 L=2,2км

ААШВ 3х120 L=0,69АСБ 3х95 L=0,06ААБЛ 3х95 L=0,80 ААБЛ 3х95 L=0,12

ААБЛ 3х95 L=0,59

ААБЛ 3х95 L=0,12
ААБЛУ 3х120 L=0,30

ААБЛ 3х95 L=0,40
ААБЛ 3х120 L=0,50

ААШВ 3х95 L=0,15

ААБЛУ  3х95
L=0,60

АСБ 3х150 L=1,15
АСБ 3х95 L=0,03

ААШВ 3х95 L=1,15
СБ 3х70 L=0,35 ААБ 3х50 L=0,40

СБ 3х70 L=0,30
ААБ 3х95 L=0,25

ААШВ 3х150 L=0,40
ААБ 3х50 L=0,20

ААШВ 3х70 L=0,58

АСБ 3х95
L=0,16

АСБ 3х95 L=0,22
СБ 3х95 L=0,25

А АБЛУ 3х150
L=0,52

СБ 3х95 L=0,40
СБ 3х95 L=0,40

СБ 3х95 L=0,34
ААШВУ 3х

240 L=2,33

АСБ 3х95 L=0,03

ААШВ 3х150 L=0,40

АСБ 3х150 L=0,34 АСБ 3х150 L=0,34
ААБ ГЛ 3х150

L=1,00

ААШВ 3х95 L=1,15

СБ 3х70 L=0,35ААБ 3х70 L=0,40
СБ 3х70 L=0,30

ААБ 3х95 L=0,25
ААШВ 3х150 L=0,40

ААБ 3х50 L=0,20

ААШВ 3х70 L=0,58

А АБ  3х70
L=0,25

ААБ 3х120 L=0,27

ААБ 3х120 L=0,42
ААШВ 3х95 L=0,35

ААШВ 3х95 L=0,25

ААБ 3х95 L=0,45

ААБ 3х120 L=0,12

ААБ 3х95 L=0,33

ААБЛ 3х95 L=0,15

ААШВ 3х240 L=0,15 АСБ 3х120 L=0,36АСБ 3х120 L=0,77

ААБЛУ 3х95 L=0,15

ААШВ 3х95 L=0,32
ААШВ 3х95 L=0,32ААБЛ 3х95 L=0,18

ААШВ 3х120
L=0,40

АСБ 3х120 L=0,90

ААШВ 3х95 L=1,10
АСБ 3х70 L=0,33

А-70 L=1,60

АСБ 3х95 L=0,03

АСБ 3х95 L=1,64

ААШВ 3х95
L=0,32

ААШВ 3х120 L=0,25 АСБ 3х120 L=0,85

ААБЛУ 3х95 L=0,15

АСБ 3х95 L=0,90

ААБЛУ 3х120 L=0,41

АСБ 3х95 L=0,47

ААБЛУ 3х95 L=0,57

А АШВ 3х150
L=0,36

1000

21

БКТП-283

ТП-6012

400

1000 1000

1000

21

БКТП-282

ААБГ 3х185 L=1,584 ААБГ 3х185 L=0,03

21

БКТП-244

1000

АСБ 3х150 L=0,602 АСБ 3х150 L=0,602

АСБ 3х95 L=0,3 АСБ 3х95 L=0,3

1000

21

БКТП-281

АСБЛ 3х95 L=0,35

303 306 305

207 209208

II СШ-10кВ
203

308

104 106

IV СШ-10кВ

407

ААШВ 3х95 L=0,05
ААШВ 3х95 L=0,17

400

400

АСБЛ 3х95 L=0,35

АПвПу 1х500
/70 L=2,2км

ВЛБ-10кВ

НАМИТ-10

оп.25

2СВ-10кВ

1СВ-10кВ

1000

21

БКТП-180

630

21

БКТП-243

630

21

БКТП-6280

1000

21

БКТП-284

21

БКТП-245

1250

АСБ 3х150 L=0,355 АСБ 3х150 L=0,355

12

Телецентр

КНС-4

КНС-3

КНС-6

20

БКТП-208

400

12

21

БКТП-247

1000

АСБ 3х150 L=0,353 АСБ 3х150 L=0,353

21

БКТП-246

1000

21

БКТП-285

1250

АСБ 3х120 L=0,460АСБ 3х120 L=0,460

АПВПГ-1х500
/120А-6/10 L=2,625

АПВПГ-1х500
/120А-6/10 L=2,625

АСБ 3х150 L=0,250 АСБ 3х150 L=0,250

21

БКТП-286

АСБ 3х150 L=0,085АСБ 3х150 L=0,085АСБ 3х150 L=0,08

АСБ 3х185 L=0,51АСБ 3х185 L=0,51
АСБ 3х185 L=0,51 АСБ 3х185 L=0,51

400
АСБ-10 3х185 L=0,7 АСБ-10 3х185 L=0,725

2 1

400

ТП-69

250

21

21

ТП-25

21

ТП-26

АВБбШв 3
х95 L=0,735

ТП-63

400

2 1

БКТП-280

250

21

АСБ 3х150 L=0,20 АСБ 3х150 L=0,20

250

21

БКТП-209

АСБ 3х95 L=0,3 АСБ 3х95 L=0,3
г. Нижнекамск

Особенности организации схем электроснабжения:

• Сильная разветвленность сетей

• Большой объем коммутационной аппаратуры 

• Большая продолжительность кабельных линий

• Использование кольцевых топологий 

• Использование двух лучевых схем как наиболее 

надежной топологии
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Особенности эксплуатации городских сетей 6, 
10, 20кВ

Проблемы не автоматизированных, не 

телемеханизированных участков сети:

• Длительное время определения 

поврежденного участка

• Длительное время восстановления 

электроснабжения 

• Затраты на обслуживающий персонал 

задействованный в переключениях

• Возможны ошибки при переключениях

• Возможны повреждения в следствии 

развития аварии при появлении 

второй точки замыкания на землю

• Отсутствие наблюдаемости, 

длительные и не рациональные 

решения по переконфигурации схемы 

сети
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Цели создания системы САВС

•  Автоматическое детектирование 

поврежденного участка

• Снижение времени восстановления 

электроснабжения

• Исключение повреждения 

оборудования и травм персонала при 

переключениях

• Полная наблюдаемость состояния 

оборудования и режима 

электроснабжения
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Общая архитектура схема Smart Grid 

7

• Контроль пусковых 
сигналов

• Контроль сигналов наличия 
МФЗ

• Сбор данных измерений 
ОЗЗ

• Обработка алгоритмов 
Выдача управляющих 
команд и сигнализация

• Контроль работы
• Формирование команд 

ручного управления
• Тренажер диспетчера



Решение для ТП 6/10/20кВ

8

Функционал контроллера ТП ARIS 42xx

• Измерение токов присоединений 6/10/20кВ
• Контроль протекания токов МФКЗ
• Измерение параметров для фиксации ОЗЗ
• Контроль наличия напряжения на линии 

6/10/20кВ
• Учет на стороне 0,4кВ трансформатора с кл. точ. 

0,2S
• Измерение показателей качества 0,4кВ по классу 

S
• Контроль положения КА
• Контроль температуры помещений и 

трансформатора (при необходимости)
• Исполнение команд управления КА
• Контроль работы РЗ трансформатора 
• Контроль доступа на объект
• Контроль работы пожарной сигнализации
• Диагностика вспомогательных систем (питания, 

связи, обогрева)
• Ведение журналов событий 
• Запись осциллограмм аварийных событий
• Поддержка различных протоколов и 

интерфейсов обмена данными (МЭК61850, МЭК 
101, 103, 104, ModBus, OPC UA, SNMP, SPA и 
т.д.)

• Прием точного времени GPS/ГЛОНАСС

(измерение, учет, управление, контроль, ПКЭ)



Решение по автоматизации ТП различного 
типа

9

ARIS 2203

1 контролируемая 
точка 

ARIS 2205

До 2-х 
контролируемых 
точек 

ARIS 2208

До 4-х 
контролируемых 
точек 

ARIS 2214

До 7-х 
контролируемых 
точек 

ТП

ТП

1се
к ТП

2се
к

1се
к

2се
к

1се
к
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к
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Решение по автоматизации ТП

10

Шкаф АСДУ для ТП до 4-х контролируемых присоединений (1 
секция)

• Контроллер ARIS 2208

• Оборудование связи (опционально)

• Оборудование гарантированного электропитания

• Автоматические выключатели

Шкаф АСДУ для ТП до 7-и контролируемых присоединений (2 
секции)

• Контроллер ARIS 2214

• Оборудование связи (опционально)

• Оборудование гарантированного электропитания

• Автоматические выключатели

Общее количество – 6 шт. 

Общее количество – 3 шт. 



Состав ПТК «ARIS MT»Контроллер ARIS 22хх для объектов типа ТП

Микропроцессорн
ый 
измерительный 
преобразователь

Определитель 
короткого 
замыкания

Прибор ПКЭ Счетчик 
электрическ
ой энергии

ARIS-22xx

Модуль ввода / 
вывода дискретных 
сигналов

Сервер портов RS-
485, RS-232

SCADA

Протоколы передачи данных
МЭК 60870-5-101/104
МЭК 61850-8-1 и др. 

Протоколы передачи данных
DLMS/COSEM, Modbus, CRQ и др. 

Объединяет функционал

Система управления учетом 
Энергосфера 8.0 



Решение для РП 6/10/20кВ

12

Функционал контроллера РП ARIS 48xx

• Сбор данных ТИ и учета со счетчиков ЭЭ
• Сбор сигнализации и ТИ с МП РЗА
• Трансляция команд ТУ в МП РЗА
• Контроль работы РЗ, и приборов учета
• Контроль доступа на объект
• Контроль наличия напряжения на линии 

6/10/20кВ
• Контроль температуры помещений и 

трансформатора (при необходимости)
• Контроль работы пожарной сигнализации
• Диагностика вспомогательных систем 

(питания, связи, обогрева)
• Ведение журналов событий 
• Поддержка различных протоколов и 

интерфейсов обмена данными (МЭК61850, 
МЭК 101, 103, 104, ModBus, OPC UA, SNMP, 
SPA и т.д.)

• Прием точного времени GPS/ГЛОНАСС
• Синхронизация времени цифровых 

устройств РП с требуемыми 
метрологическими характеристикми

• Резервирование блоков центрального 
процессора

• Резервирование блоков питания

(ТМ, УСПД, интеграция цифровых 
устройств)



Состав ПТК «ARIS MT»

13

Контроллер ARIS 28хх для объектов типа РП

Контроллер  
телемеханики

ARIS-28xx

УСПД

LTE модем

GSM/GPRS 
модем

Модуль ввода / 
вывода дискретных 
сигналов

NTP сервер c 
приемником 
GPS/ГЛОНАСС

Сервер 
последовательных 
портов RS-485, RS-232

SCADA

Протоколы передачи данных
МЭК 60870-5-101/104
МЭК 61850-8-1 и др. 

Протоколы передачи данных
DLMS/COSEM, Modbus, CRQ и др. 

Объединяет функционал

Система управления учетом 
Энергосфера 8.0 



1. Питание ТП организовано от двух РП.

2. Один из выключателей нагрузки на ТП отключен для организации 

одностороннего питания (такой выключатель называется выключателем 

потокораздела).

3. Контроллеры нижнего уровня установлены на каждой ТП.

4. На РП устанавлены контроллеры среднего уровня.

Исходная схема работы участка сети

14



Короткое замыкание на контролируемом 
участке

1. Короткое замыкание (КЗ) отключается РЗ выключателя на РП-1.

2. До момента отключения выключателя на РП контроллерами нижнего 

уровня фиксируется КЗ.

15



Короткое замыкание на контролируемом 
участке

1. После отключения контроллер среднего уровня получает информацию о 

фиксации КЗ от контроллеров нижнего уровня.

2. Выполняется «запоминание» фиксации КЗ контроллерами нижнего уровня 

на требуемое время.

16



Автоматическая изоляция поврежденного 
участка

Контроллер среднего уровня:

1. Определяет поврежденный участок.

2. Формирует последовательность команд для отключения поврежденного 

участка и восстановления питания потребителей.
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Автоматическое восстановление питания 
сети

Контроллер среднего уровня:

1. Включает выключатель на РП.

2. Включает выключатель потокораздела для полного восстановления 

питания потребителей.
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Определения повреждений

 Высокие токи

 Кратковременный режим (от 40 

мс)

Виды повреждений

Междуфазные 
замыкания

Однофазные 
замыкания на землю

 Сложность определения 
(в зависимости от способа 
заземления нейтрали)

 Длительный режим (до 2 

часов)



Результаты натурных испытаний

Момент 
замыкания на 
землю Старт записи 

осциллограммы

Определение 
ОЗЗ Переход из ОЗЗ в 

МФЗ

Фиксация МФЗ
Отключение МФЗ 
релейной 
защитой



Интерфейс пользователя

21

Индикация поврежденного участка

Индикация текущего режима работы с возможностью удаленного 
управления

Подсказки оператору о необходимых 
действиях в ручном режиме



Интерфейс пользователя

22

Диагностические сигналы 
вспомогательного оборудования

Индикация электропитания 
оборудования системы

Диагностика работы основного 
оборудования с контролем каждого 
модуля

Индикация положения физических 
режимных ключей



Оборудование Smart Grid на объектах

23

Общее количество установленных контроллеров ARIS C305/304 – 76 шт.

Общее количество установленных контроллеров ARIS МТ210 – 6 шт.

Общее количество установленных реле контроля напряжения – 244 шт.



Внедрение типовых подходов к реализации

24

Типовые 

шкафы АСДУ

Типовые проектные решения



Инструменты конфигурирования

25

• Большое количество типовых контроллеров С305 и 
МТ210.

Особенности наладки системы:

• Географическая распределённость объектов наладки (ТП и 
РП).

Решение – Использование инструментов Offline 
конфигурирования



Документация

26

• Руководство по эксплуатации.

Эксплуатационная документация:

• Руководство оператора.

• Инструкция по расчету и выбору уставок.

Конструкторская документация:

• ПМИ систем АСДУ и САВС.

• ПМИ натурных испытаний САВС при МФЗ.

• ПМИ натурных испытаний САВС при ОЗЗ.

Рабочий проект:
• Рабочая документация

• Задание заводу изготовителю

• Конструкторская документация на шкафы



Общая структурная Цифрового РЭС

27



Smart Grid ОАО «Сетевая Компания» Республика 
Татарстан

28

− Smart Grid внедрена в 3-х городах республики Татарстан:

◦ г. Казань РП 10кВ – 1 шт. ТП 10кВ – 10 шт.

◦ г. Набережные Челны  РП 10 кВ – 2 шт. ТП 10кВ – 9 шт.

◦ г. Нижнекамск РП 10 кВ – 2 шт. ТП 10кВ – 9 шт.

  Итого комплексно автоматизировано: 5 РП и 28 ТП

− Разработана сопроводительная документация на систему (РЭ, ПМИ)

− Разработаны типовые проекты ТП, РП

− Курс обучения SmartGrid ведется в учебном центре Прософт-Системы

− Проведены автономные и комплексные проверки в соответствии с ПМИ

− Завершается этап опытной эксплуатации

Система работает надежно и эффективно, готова к серийному 

тиражированию в России и за рубежом



Результаты внедрения САВС
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• Снижение SAIDI на 96%

• Обеспечение более 70 

тыс. человек 

сверхнадёжным 

электроснабжением

• Увеличили уровень 

наблюдаемости 

объектов до 99%

• Внедрили систему 

помощи принятия 

решений при 

аварийных ситуациях в 

сети электроснабжения



Результаты внедрения

Сокращение времени либо исключение 

перерыва электроснабжения 

потребителей при применении двух 

лучевой схемы.
Сокращение времени поиска 

поврежденного элемента

Применение автоматических 

алгоритмов восстановления сети 

электроснабжения, реализация 

алгоритмов АВР, ВНР

Сокращение аварийных коммутаций 

автоматическими выключателями

Сокращение случаев развития 

аварийных ситуаций при однофазных 

замыканиях на землю

Исключение повреждения 

оборудования и травм при 

переключениях 

Автоматическое определение 

поврежденного элемента сети

Исключение включения 

автоматических выключателей на 

поврежденный участок

Исключение включения 

автоматических выключателей на 

поврежденный участок
Блокировка не корректных команд 

управления на основании 

пользовательских алгоритмов

30



ООО «Прософт-Системы»
Россия, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 194 а

Тел.: (343) 376-28-20, (343) 356-51-11

www.prosoftsystems.ru
 www.прософт-системы.рф
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